
WAT TE DOEN BIJ STORINGEN VAN JE CV-INSTALLATIE 

Tel 011/746 090

 Gsm 0478/136 308

verwarmingsservice@korsten.be

Bij algemene storingen

1) Staat de temperatuur op de kamerthermostaat hoog genoeg? 
2) Is de stroom ingeschakeld?
3) Is de waterdruk van de CV- installatie goed? (1,5 bar, indien lager moet je bijvullen d.m.v de   
  vulkraan ) 
4) Is de installatie goed ontlucht? (Via de ontluchtingsventielen op de radiatoren of bij de 
    CV- ketel)

Gasinstallatie

1) Staat de gaskraan open, ook bij de gasmeter? 
2) Brandt de waakvlam? (Enkel bij gasketels met waakvlambranders)
3) Noteer de storingscode, indien aanwezig, alvorens op de resetknop te drukken.

Mazoutinstallatie

1) Is er nog voldoende mazout in de tank? 
2)2) Staat het kraantje op de oliefilter open?
3) Druk op de rode storingsknop op de brander, dit mag je ‘enkele’ keren herhalen. 

Wat te doen bij vorst? 

1) Alle radiatorkranen moeten minimaal of volledig geopend zijn. 
2) Bij een branderstoring van gas of mazoutketel, moet je de stroom steeds ingeschakeld laten,   
  zodat de circulatiepomp kan blijven draaien.

Zijn bovenstaande punten gecontroleerd en werkt de installatie nog 
steeds niet? Contacteer ons dan op het nummer 0steeds niet? Contacteer ons dan op het nummer 011/ 74 60 90. 


